Anforderungen Installation / Primaranschluss einer FW-

Hausanschlussstation

Stadtwerke Bernburg GmbH

Folgende Unterlagen miissen vom Auftragnehmer bereitgestellt werden.

e Inbetriebnahme Erklarung der ausfiihrenden Firma (vor Inbetriebnahme)
e Dichtheitspriifung mit Protokoll nach FW 602

O
O

Druckprobe 1,3-facher Betriebsdruck oder
Kontrolle mit Vakuumbrille

e SchweiRer Zertifikate der eingesetzten SchweiRer (Druckstufe beachten)

O
O
O

Netz Bergstadt PN 25
Netz Talstadt PN 16
Netz Strenzfeld PN 16

e Aufmalblatter
e Materialzertifikate
e Lieferscheine

Weiter ist bei der Installation einer Hausanschlussstation zu beachten.

e Entliftungen sind generell am hdchsten Punkt eines wasserfiihrenden Rohrleitungssystems
anzubringen.

e Anschliisse an Behiltern oder Ventilen sind generell mit mindestens einer Uberwurfverschraubung
auszufiihren.

e Potentialausgleichsleitungen sind entsprechend DIN VDE 0100-540 zu bemessen und zu

Installieren.

e Die Zirkulationspumpe ist Uber einen bauseitigen separaten Stromkreis mit 16A Absicherung
anzuschlieBen.

e Eine Zwischenabnahme vor Ausfiihrung der Isolierarbeiten ist mit den SWB durchzufihren.

Weiterhin sind die aktuell giiltige AVBFernwarmeV und die Technischen Anschlussbedingungen der Stadtwerke Bernburg GmbH zu

beachten.

Diese Dokumente sind in der aktuellsten Form auf www.stadtwerke-bernburg.de zu finden.
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